AZIENIDA MERIDIONALE ACQUIE MESSINA S.p. A

Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina — R.E,A. n, 1537160

Prot. n. f(‘;'.(/r / U 491 Messina, li 27 APR. 2016

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per riparazione urgente dei danni alla condotta d'acqua del
“Fiumefreddo™ diam. 1000 mm. danneggiata nel Comune di S. Alessio a monte del Torrente Salice

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(Redatto a norma degli arte. 175 ¢ 176 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207)

Il sottoscritto ing. Luigi la Rosa. nella qualith di Direttore Generale dell’ AMAM Sp.A e Responsabile del
Procedimento. su scgnalazione del centro di telecontrollo AMAM ha personalmente accertato che intorno alle ore
16.30 del 26/04/2016  si era verilicata una improvvisa riduzione del fTusso idrico dell acquedotto del Fiumefreddo
verso la Cutd di Messina presumibilmente dovuta a rottura della condotta,

11 centro di Telecontrollo aveva, conseguentemente, arrestato. con immediatezza. tte le pompe dell impianto di
pompaggio di Fiumefreddo. evitando ulteriore immissione di acqua in condotta ¢ conseguente fuoriuscita nel punto di
rottura.

Il personale della rete esterna. ed il sottoscritto Direttore Generale iniziavano ad ispezionare il tracciato della
condotta del Fiumefreddo per rinvenire il punto di rottura. nel frattempo perveniva scgnalazione da parte del
Comando Stazione Carabinieri di S. Alessio Siculo che segnalavano copiosa fuoriuscita idrica lungo il torrente Salice
chie raggiungeva il mare ¢. portatici sul posto constataviumo che il danno alla condotta si era verificalo proprio i monte
della sponda destra del Torrente Salice ed in corrispondenza della parte di monte del complesso =S, Alessio Village™

Veniva, quindi. disposto 'immediato intervento. dell’ Tmpresa GE.CO. General  Constructiondi fiducia
dell’ AMAM. allertata dallo scrivente ed insieme alla stessa. intervenuta nel giro di un paio d'ore con mezzi ¢
maestranze. dopo effettuazione degli scavi si rilevava. nella stessa serata del 26 aprile. un'ampia fenditura nella
condotta per circa il 60% della circonferenza.

L'impresa dava imimediato corso ai lavori con intervento di personale e mezzi d opera per lo sbancamento della
frana ¢ rinvenimento della tubazione danneggiata ¢ quindi effettuazione delle necessaric riparazioni con gli idonei
accorgimenti,

Questi primi lavori sono di somma urgenza, secondo I'art. 176 del DPR n. 207/2010. in quanto. in atto L citta di
Messina risulta non approvvigionata dei circa 900 IWsee di acqua. indispensabili per consentire una regolare
distribuzione all’intera popolazione della citta ¢ dei villaggi ¢ cid potrebbe causare net prossimi giorni problemi di
ordine igienico sanitario oltre che di ordine pubblico.

L'intervento inizialmente previsto comporteri la piun rapida soluzione della problematica. fermo restando. che
risultando la zona in frana dovranno subito dopo questo primo intervento adottarsi. ove necessari. altri interventi atti
a mettere in sicurezza la condotta

L importo di spesa previsto per questo primo intervento si somma urgenza ammonta presuntivamente ad
€ 30.000.00 oltre IVA. comunque da venficarsi a consuntivo,

Messina 27/04/2016

RESL

t, Leonardo [Fermini




