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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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OGGETTO: Revisione del trasformatore MT n° 3 TORREROSSA e riparazione tubazione di
mandata della pompa n° 2 vasca n°1 Pozzo Torrerossa
Importo spesa netto € 14.997,62 + IVA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE nella giornata del 11.09.2017 il sottoscritto veniva allertato dai tecnici addetti alla
manutenzione dell'impianto di sollevamento Torrerossa i quali riferivano che occorreva con
urgenza revisionare il trasformatore MT n° 3 a servizio della centrale TORREROSSA, in quanto
dopo un paio d'ore di funzionamento si surriscaldava ed andava a massa;

CHE veniva inoltre segnalata la rottura della tubazione di mandata della pompa n° 2 (unica
attualmente funzionante) della vasca n° 1 situata nel Pozzo‘ Torrerossa;

CHE la riparazione del predetto trasformatore riveste carattere di urgenza, in quanto il suo
funzionamento permette di bilanciare il carico delle n° 4 pompe di rilancio da 550KW, che oggi
risultano tutte attive in seguito alla ripristino dell'acquedotto del Fiumefreddo in localita
Calatabiano;

CHE Ia riparazione del trasformatore permetterebbe inolire di garantire il funzionamento delle
pompe di cui sopra anche in caso di avaria di uno dei tre trasformatori presenti assicurando
pertanto il costante afflusso idrico aila citta di Messina;

CHE Ia riparazione della tubazione di mandata della pompa n° 2 della vasca n° 1 del Pozzo
Torrerossa riveste carattere di urgenza poiché la stessa pompa, unica funzionante nella vasca n°
1, assicura l'afflusso idrico al serbatoio Torrerossa per il successivo rilancio al serbatoio
Piedimonte e quindi la distribuzione verso la citta di Messina;

CHE la mancata revisione del trasformatore e la riparazione della tubazione della pompa n° 2
della vasca n° 1 di cui in premessa non permetterebbe l'approvvigionamento idrico alla citta di
Messina con gravi ripercussioni di ordine igienico sanitario;

CHE con nota mail del 18.09.2017 la Ditta C.M.S. Stl, operante sui luoghi, veniva autorizzata ad .
effettuare tutti gli interventi necessari per garantire il costante afflusso idrico verso la citta di Messina
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centrale Torrerossa e riparazione della tubazione di mandata della pompa n° 2 della vasca n® | a
servizio del pozzo Torrerossa;

RITENUTO necessario e urgente l'intervento:

ATTESA
la necessita di provvedere immediatamente ai lavori di che trattasi;

VISTO la comunicazione di lavori urgenti da effettuare del 11.09.2017;

VISTO la relazione del DL del 18.09.2017;

VISTO la comunicazione di autorizzazione ad effettuare i lavori del 18.09.201 7;

VISTI i preventivi offerti dalla ditta CMS la quale conferma di applicare il ribasso d'asta del 6% sulle
predette lavorazion;

VISTO i D. Lgs n. 50/2016;

VISTO i D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

* Affidare la revisione del trasformatore MT n°® 3 a servizio della centrale Torrorossa e la
riparazione della tubazione di mandata della pompa n° 2 della vsca n° 1 a servizio del Pozzo
Torrerossa, alla Ditta CMS sr.l — Zona Industriale Contrada Vignagrande — 95013
Fiumefreddo Sicilia (CT) - P.IVA 00631580875

* Impegnare la somma, al netto del ribasso, di € 14.997,62 + IVA;

La somma necessaria pari ad € 14.997,62 olre IVA, pari? a € 3.299,48 verra corrisposta dietro
presentazione di regolare fattura. ' '

La somma come sopra occorrente determinata in € 14.997,62 oltre € 3.299.48 per IVA sara prelevata
dal bilancio AMAM di competenza.




