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 Lavori di istallazione e rifacimento del piping di n. 4 pompe

degli impianti di sollevamento fognario Mili Canneto,

Carmine, San Francesco e Zafferia nel Comune di Messina
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SCHEMA IDRAULICO MILI CANNETO

Valvola di ritegno

DESCRIZIONESIMBOLO

Saracinesca a ghigliottina

LEGENDA SIMBOLI IDRAULICI

Id linea sollevamento

Elettropompa

Valvola a farfalla

1

elettropompa esistente

elettropompa da installare fornita da

AMAM S.p.A.

LEGENDA 

Riduzione concentrica

Misuratore di pressione digitale

Misuratore di portata digitale

Miscelatore

Griglia
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elettropompa esistente

elettropompa esistente
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